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Výsledky rozboru
(tento dokument není protokolem)

Zadavatel: Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí a.s., Slezská 350, Jablonné nad Orlicí, 561 64

Materiál: surová voda

Limit dle:

Číslo vzorku: Místo odběru: Datum a čas odběru:

6293 Semanín, vrt HS-1 22.7.2020 7:45

6297 Semanín, vrt HS-1 22.7.2020 8:45

6329 Semanín, vrt HS-1 22.7.2020 13:15

6359 Semanín, vrt HS-1 23.7.2020 5:45

6392 Semanín, vrt HS-1 24.7.2020 7:30

Výsledky stanovení:

parametr  jednotka      limit vz.: 6293 vz.: 6297 vz.: 6329 vz.: 6359

zákal ZF(n) 1,51 57,5 1,33 <1,00

železo mg/l 0,24 8,65 0,10 <0,02

parametr  jednotka      limit vz.: 6392

zákal ZF(n) <1,00

železo mg/l .....

 

V České Třebové dne: 24.7.2020


